
Probendaten

Probenbezeichnung
Protokollnummer

Probenahmedatum
Eingangsdatum

12355757-4 
Trinkwasserqualität aktuell Chloro 
12.09.2023 
12.09.2023

Chlorothalonil-Metaboliten
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chlorothalonil R417888 
(Sulfonsäure) < 0.01 µg/l ±25 % konform

Chlorothalonil R471811 < 0.02 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil R182281 (4-
hydroxy) < 0.02 µg/l ±25 % konform

Chlorothalonil R611553 < 0.01 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil R611968 < 0.01 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil SYN507900 < 0.01 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil M7 < 0.05 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil R419492 
(SYN548765) < 0.05 µg/l ±25 % konform

Chlorothalonil R950097 < 0.1 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil SYN548580 < 0.01 µg/l ±25 % konform
Chlorothalonil SYN548581 < 0.02 µg/l ±25 % konform

Untersuchungsergebnisse

Beurteilung
Die Probe ist bezüglich der geprüften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.

Kanton Zürich  
Gesundheitsdirektion  
Kantonales Labor Zürich
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